
2
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1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

ШРП №1

ШРП №2

Узел А

см. лист 1 раздела ТКР

Узел Б

см. лист 2 раздела ТКР
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Г1 Труба ПЭ100 ГАЗ

SDR17.6-63х3.6

ГОСТ Р 50838-2009

Точка 13

(ПК0/13)

ПК1/7+33.5

Г1 Труба ПЭ100 ГАЗ

SDR17.6-63х3.6

ГОСТ Р 50838-2009

Г1 Труба ПЭ100 ГАЗ

SDR17.6-63х3.6

ГОСТ Р 50838-2009

Г1 Труба ПЭ100 ГАЗ

SDR17.6-160х9.1

ГОСТ Р 50838-2009

Граница проектирования
Точка подключения: надземное

отключающее устройство Ду80мм
(см. проект шифр  ТХГ017-В-06/2015

ООО "Техногаз" ) согласно
 ТУ № 119/15 от 29 мая 2015г

выданных
ООО "Техногаз"

Граница проектирования
Точка подключения: надземное

отключающее устройство Ду80мм
(см. проект шифр  ТХГ017-В-06/2015 ООО

"Техногаз" ) согласно
 ТУ № 119/15 от 29 мая 2015г выданных

ООО "Техногаз"

Г1 Труба ПЭ100 ГАЗ

SDR17.6-160х9.1

ГОСТ Р 50838-2009

Г1 Труба ПЭ100 ГАЗ

SDR17.6-110х6.3

ГОСТ Р 50838-2009

Г1 Труба ПЭ100 ГАЗ

SDR17.6-160х9.1

ГОСТ Р 50838-2009

Переход

электросварной

 ПЭ100 ГАЗ SDR11

160/110

Переход электросварной

 ПЭ100 ГАЗ SDR11 160/110

Г1 Труба ПЭ100 ГАЗ

SDR17.6-110х6.3

ГОСТ Р 50838-2009

Переход электросварной

 ПЭ100 ГАЗ SDR11 110/63

Точка 1 (ответвление

вправо) ПК0/1

ПК0+30.0

Точка 2 (ПК0/2)

ПК0/1 +12.5

Переход

электросварной

 ПЭ100 ГАЗ

SDR11 110/63

у
л
. Р

я
б
и
н
о
в
а
я

у
л
. Б

е
р
е
зо

в
а
я

у
л
. Б

е
р
е
зо

в
а
я

у
л
. Ц

в
е
т
о
ч
н
а
я

у
л
. Ц

в
е
т
о
ч
н
а
я

у
л
. С

о
л
н
е
ч
н
а
я

у
л
. С

о
л
н
е
ч
н
а
я

у
л
. Л

а
зу

р
н
а
я

у
л
. Л

а
зу

р
н
а
я

у
л
. О

зе
р
н
а
я

у
л
. О

зе
р
н
а
я

у
л
. О

зе
р
н
а
я

у
л
. П

р
и
б
р
е
ж
н
а
я

у
л
. О

з
е
р
н
а
я

у
л
. О

з
е
р
н
а
я

ул. Озерная

R
3
0

Переход электросварной

 ПЭ100 ГАЗ SDR11 160/110

Переход электросварной

 ПЭ100 ГАЗ SDR11 160/110

Переход электросварной

 ПЭ100 ГАЗ SDR11 110/63

Г1 Труба ПЭ100 ГАЗ

SDR17.6-63х3.6

ГОСТ Р 50838-2009

Г1 Труба ПЭ100

ГАЗ

SDR17.6-110х6.3

ГОСТ Р

50838-2009

Г1 Труба ПЭ100 ГАЗ

SDR17.6-110х6.3

ГОСТ Р 50838-2009

Г1 Труба ПЭ100 ГАЗ

SDR17.6-110х6.3

ГОСТ Р 50838-2009

Г1 Труба ПЭ100

ГАЗ

SDR17.6-110х6.3

ГОСТ Р 50838-2009

Г1 Труба ПЭ100 ГАЗ

SDR17.6-110х6.3

ГОСТ Р 50838-2009

Г1 Труба ПЭ100 ГАЗ

SDR17.6-110х6.3

ГОСТ Р 50838-2009

Г1 Труба ПЭ100 ГАЗ

SDR17.6-110х6.3

ГОСТ Р 50838-2009

Г1 Труба ПЭ100 ГАЗ SDR17.6-63х3.6

ГОСТ Р 50838-2009

Г1 Труба ПЭ100 ГАЗ SDR17.6-63х3.6

ГОСТ Р 50838-2009

Г1 Труба

ПЭ100 ГАЗ

SDR17.6-63х3.6

ГОСТ Р

50838-2009

Г1 Труба ПЭ100 ГАЗ

SDR17.6-63х3.6

ГОСТ Р 50838-2009

Г1 Труба ПЭ100 ГАЗ

SDR17.6-63х3.6

ГОСТ Р 50838-2009

Г1 Труба ПЭ100 ГАЗ

SDR17.6-63х3.6

ГОСТ Р 50838-2009

Кран

 ПЭ100 ГАЗ SDR11 Д110

ПК1+57.0

Кран

 ПЭ100 ГАЗ SDR11 Д90

ПК0/3

Г1 Труба ПЭ100 ГАЗ

SDR17.6-90х5.2

ГОСТ Р 50838-2009

Опуск в землю

ПК0

Кран

 ПЭ100 ГАЗ SDR11 Д110

ПК0/1+12.5

Кран

 ПЭ100 ГАЗ

SDR11 Д63

ПК0/2

ПК1/1

УП1/1-90°

ПК1/1+1.5

1,0

ПК2/1

ПК3/1

ПК4/1

УП3/1-90°

ПК3/1+84.5

Узел "В"

 см. лист 3 ТКР

Узел "В"

 см. лист 3 ТКР

Узел "В"

 см. лист 3 ТКР

Узел "В"

 см. лист 3 ТКР

Узел "В"

 см. лист 3 ТКР

Узел "В"

 см. лист 3 ТКР

Узел "В"

 см. лист 3 ТКР

УП4/1-90°

ПК4/1+16.5

УП1/2-90°

ПК0/2+2.0

УП2/2-90°

ПК0/2+3.0

ПК1/2

Узел "В"

 см. лист 3 ТКР

ПК2/2

ПК3/2

Узел "В"

 см. лист 3 ТКР

Узел "В"

 см. лист 3 ТКР
Узел "В"

 см. лист 3 ТКР

Узел "В"

 см. лист 3 ТКР

Узел "В"

 см. лист 3 ТКР

УП3/2-90°

ПК2/2+89.0

УП4/2-90°

ПК2/2+90.0

Точка 3 (ПК0/3)

ПК1 +7.5

ПК1

ПК2

ПК4

УП5-90°

ПК4+94.5

Г1 Труба ПЭ100

ГАЗ SDR17.6-63х3.6

ГОСТ Р 50838-2009

Выход из земли

ПК0/15+30.5

УП1/3-30°

ПК0/3+3.0

Узел "В1"

 см. лист 3

ТКР

Узел "В"

 см. лист 3

ТКР

Заглушка

ПЭ100 ГАЗ SDR11 Д90

ПК3/3+69.0

Узел "В1"

 см. лист 3

ТКР

Узел "В"

 см. лист 3

ТКР

ПК1/3

Узел "В"

 см. лист 3

ТКР

Узел "В1"

 см. лист 3

ТКР

ПК2/3

ПК3/3

Узел "В"

 см. лист 3

ТКР

Узел "В1"

 см. лист 3

ТКР

Узел "В"

 см. лист 3

ТКР

Узел "В1"

 см. лист 3

ТКР

Г1 Труба ПЭ100

ГАЗ SDR17.6-90х5.2

ГОСТ Р 50838-2009
Узел "В1"

 см. лист 3 ТКР

Узел "В"

 см. лист 3

ТКР

Узел "В1"

 см. лист 3 ТКР

Узел "В"

 см. лист 3 ТКР

Г1 Труба ПЭ100 ГАЗ

SDR17.6-90х5.2

ГОСТ Р 50838-2009

Г1 Труба ПЭ100 ГАЗ

SDR17.6-90х5.2

ГОСТ Р 50838-2009

Г1 Труба ПЭ100

ГАЗ

SDR17.6-90х5.2

ГОСТ Р

50838-2009

Точка 4 (ПК0/4)

ПК2+11.5

Кран

 ПЭ100 ГАЗ SDR11 Д90

ПК0/4

Узел "В"

 см. лист 3

ТКР

Узел "В1"

 см. лист 3

ТКР

УП2/4-11°

ПК0/4+43.5

Узел "В"

 см. лист 3

ТКР

Узел "В1"

 см. лист 3

ТКР

ПК1/4

Узел "В1"

 см. лист 3

ТКР

Узел "В"

 см. лист 3

ТКР

Узел "В1"

 см. лист 3

ТКР

УП1-90°

ПК1+93.0

УП2-90°

ПК2+3.0

УП3-90°

ПК2+18.5

УП4-90°

ПК2+28.0

ПК3

Узел "В"

 см. лист 3

ТКР

Узел "В"

 см. лист 3

ТКР

Г1 Труба ПЭ100 ГАЗ

SDR17.6-90х5.2

ГОСТ Р 50838-2009

УП1/4-90°

ПК2/4+5.5

УП2/4-90°

ПК2/4+12.0

Узел "В"

 см. лист 3

ТКР

Г1 Труба ПЭ100 ГАЗ

SDR17.6-90х5.2

ГОСТ Р 50838-2009

Точка 5

(ПК0/5)

ПК3+5.5

Кран

 ПЭ100 ГАЗ

SDR11 Д110

ПК0/5

УП2/5-60°

ПК0/5+4.0

Узел "В"

 см. лист 3 ТКР

Узел "В1"

 см. лист 3 ТКР

ПК1/5

Узел "В1"

 см. лист 3

ТКР

Узел "В"

 см. лист 3

ТКР

ПК2/5

Узел "В1"

 см. лист 3

ТКРУзел "В"

 см. лист 3

ТКР

ПК3/5

Узел "В1"

 см. лист 3

ТКР

Узел "В1"

 см. лист 3

ТКР

Узел "В1"

 см. лист 3 ТКР

Узел "В"

 см. лист 3

ТКР

Узел "В1"

 см. лист 3

ТКР

Узел "В1"

 см. лист 3 ТКР

Узел "В1"

 см. лист 3

ТКР

Узел "В"

 см. лист 3

ТКР
ПК4/5

Узел "В1"

 см. лист 3

ТКР

Узел "В1"

 см. лист 3 ТКР
ПК5/5

Г1 Труба ПЭ100 ГАЗ

SDR17.6-110х6.3

ГОСТ Р 50838-2009

Точка 6 (ПК0/6)

ПК5/5+21.0

Кран

 ПЭ100 ГАЗ SDR11

Д110 ПК5/5+28.5

УП5/5-15°

ПК5/5+72.5

Точка 7 (ПК0/7)

ПК6/5+22.5

Кран

 ПЭ100 ГАЗ SDR11

Д110

ПК6/5+24.0

Узел "В1"

 см. лист 3 ТКР

Узел "В1"

 см. лист 3

ТКР

ПК7/5

Точка 8 (ПК0/8)

 ПК7/5+39.5

Точка 9 (ПК0/9)

ПК7/5+92.0

ПК8/5

Узел "В"

 см. лист 3 ТКР

Точка 10 (ПК0/10)

ПК8/5+44.5

Узел "В"

 см. лист 3 ТКР

Точка 11

(ПК0/11)

ПК8/5+94.0

ПК9/5

Узел "В"

 см. лист 3 ТКР

Точка 12 (ПК0/12)

ПК9/5+45.0

Узел "В"

 см. лист 3 ТКР

ПК10/5
Узел "В"

 см. лист 3

ТКР

Узел "В1"

 см. лист 3

ТКР

Г1 Труба ПЭ100 ГАЗ

SDR17.6-110х6.3

ГОСТ Р 50838-2009

Узел "В1"

 см. лист 3

ТКР

Узел "В"

 см. лист 3

ТКР

Узел "В1"

 см. лист 3 ТКР

Узел "В"

 см. лист 3

ТКР

ПК11/5

Узел "В1"

 см. лист 3

ТКР

Узел "В"

 см. лист 3

ТКР

Кран

 ПЭ100 ГАЗ SDR11 Д110

ПК11/5+58.5

Кран

 ПЭ100 ГАЗ SDR11 Д160

ПК3+97.5

Г1 Труба ПЭ100 ГАЗ

SDR17.6-160х9.1

ГОСТ Р 50838-2009

Узел "В1"

 см. лист 3

ТКР

Узел "В1"

 см. лист 3

ТКР

Кран

 ПЭ100 ГАЗ

SDR11 Д63

ПК0/7+1.0

УП1/7-45°

ПК0/7+16.5

УП2/7-30°

ПК0/7+48.5

УП3/7-11°

ПК0/7+68.0

Узел "В"

 см. лист 3 ТКР
Узел "В"

 см. лист 3 ТКР

УП7/7-45°

ПК4/7+64.0

Выход из земли

ПК4/7+76.5
Узел "В1"

 см. лист 3 ТКР

Г1 Труба ПЭ100

ГАЗ SDR17.6-63х3.6

ГОСТ Р 50838-2009

Узел "В1"

 см. лист 3 ТКР

Узел "В2"

 см. лист 3

ТКР

Выход из

земли

ПК0/8+56.5

Узел "В1"

 см. лист 3 ТКР

3
,5

УП1/9-90°

ПК0/9+64.5

Узел "В3"

 см. лист 3 ТКР

Выход из земли

ПК0/9+69.0

Узел "В2"

 см. лист 3 ТКР

Узел "В2"

 см. лист 3 ТКР

Узел "В"

 см. лист 3 ТКР

Выход из земли

ПК0/11+82.5

Узел "В"

 см. лист 3 ТКР

Выход из земли

ПК0/12+82.0

Узел "В2"

 см. лист 3 ТКР

ПК5

ПК6

Выход из земли

ПК6+74.0

Узел "В1"

 см. лист 3 ТКР

Узел "В"

 см. лист 3 ТКР

Узел "В1"

 см. лист 3 ТКР

Узел "В1"

 см. лист 3 ТКР

Узел "В1"

 см. лист 3 ТКР

Точка 15 (против движения газа к

ГРПШ) ПК0/14

от тройника ПЭ 100 ГАЗ SDR11 Д160

ПК3+15.0

Г1

Г1

Г1

Г1

Г1

Г1

Г1

Г1

Г1

Г1

Г1

Г
1

Г
1

Г
1

Г
1

Г
1

Г
1

Г
1

Г
1

Г
1

Г
1

Г
1

Г
1

Г
1

Г
1

Г
1

Г
1

Г
1

Г
1

Г
1

Г
1

Г3

Г3

Г3

Г3

Г3

Г3

Узел "В"

 см. лист 3

ТКР

Г
1

ПК2/4

ПК3/4

ПК4/4
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Ситуационный план газопровода М 1:1000

      15

Ситуационный план газопровода

Лист 5
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Ли
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Г3 газопровод высокого давления

Г1 газопровод низкого давления

Условные обозначения:

Примечание:

Источником газоснабжения объекта: "Газопровод  низкого давления для газоснабжения загородного поселка

"Солнечное озеро", расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Березовский сельсовет",

является проектируемый газопровод высокого давления II категории Д160, давлением Р=0.6 МПа (шифр

ТХГ017-В-06/2015), согласно технических условий №ТУ № 119/15 от 29 мая 2015г выданных ООО "Техногаз".
Границами проектирования газопровода низкого давления являются: от точки подключения - надземное отключающее

устройство Ду80мм (далее ШРП №1,№2), до эллиптических заглушек Д32, на выходах из земли, перед границей часных

домовладений.

Проектом предусмотрено:

-Устройство двух газораспределительных шкафов ГРПШ-07-2У1-Р-О(Э) с узломи учета на ПК0 и на ПК0/15+30.5;

-Устройство отключающего устройства Кран ПЭ100 ГАЗ SDR11 Д110

 подземного исполнения на ПК0/1+12.5;

-Устройство отключающего устройства Кран ПЭ100 ГАЗ SDR11 Д63 подземного исполнения на ПК0/2;

-Устройство отключающего устройства Кран ПЭ100 ГАЗ SDR11 Д90 подземного исполнения на ПК0/3;

-Устройство отключающего устройства Кран ПЭ100 ГАЗ SDR11 Д90 подземного исполнения на ПК0/4;

-Устройство отключающего устройства Кран ПЭ100 ГАЗ SDR11 Д110 подземного исполнения на ПК0/5;

-Устройство отключающего устройства Кран ПЭ100 ГАЗ SDR11 Д110 подземного исполнения на ПК11/5+58.5;

-Устройство отключающего устройства Кран ПЭ100 ГАЗ SDR11 Д160 подземного исполнения на ПК3+97.5;

-Устройство отключающего устройства Кран ПЭ100 ГАЗ SDR11 Д110 подземного исполнения на ПК5/5+28.5;

-Устройство отключающего устройства Кран ПЭ100 ГАЗ SDR11 Д110 подземного исполнения на ПК6/5+24.0;

-Устройство отключающего устройства Кран ПЭ100 ГАЗ SDR11 Д110 подземного исполнения на ПК0/7+1.0;

-Подземная прокладка полиэтиленового газопровода низкого давления от ГРПШ-07-2У1-Р-О(Э) от ПК0 и ПК0/15+30.5;

-Устройство выходов газопровода  из земли на границах частных домовладений (узел «В», «В1», «В2», «В3» лист 3

шифр ТХГ017-Н-06/2015-ТКР).

Общая протяженность трассы газопровода низкого давления составляет 4738.0 м (в плане):

-для подземного газопровода из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-2009

 ПЭ100 ГАЗ SDR 17.6 160х9.1 (по плану) - 412.5 м.;

 ПЭ100 ГАЗ SDR 17.6 110х6.3 (по плану) - 1371.5 м.;

 ПЭ 100 ГАЗ SDR 17.6 90х5.2 (по плану) - 782.0 м.;

 ПЭ 100 ГАЗ SDR 17.6 63х3.6 (по плану) - 1793.5 м.;

 ПЭ 100 ГАЗ SDR 11   32х3.0 (по плану) - 376.5 м.;

-для надземного газопровода из стальных труб по ГОСТ 10704-91

  Д159х5.0 (по плану)-2.0 м.

С


